Qualidade da Agua no Sistema de Distribuicio
Mariandpolis do Tocantins
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Out-16 05 05 10 10 10 10 10 10 10
Nov-16 05 05 10 10 10 10 10 10 10

Padrdes de Potabilidade
0s parametros basicos monitorados com maior frequéncia estdo apresentados abaixo, com os respectivos padrdes e significados:

Valores Maximos Permitidos
Portaria 2.914/11 M.S

Significado dos Parametros

Cor Aparente

Méximo 15 uH

Caracteristica que mede o grau de coloragdo da 4gua.

Turbidez

Maéximo 5 uT

Caracteristica que mede o grau de transparéncia da agua.

Cloro Residual Livre

Minimo 0,2 mg/L
Méximo 5,0 mg/L

Indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuigdo adicionado no
processo de desinfecgdo.

Coliformes Totais

Auséncia em 95%
das amostras

Indica a integridade do tratamento ou sistema de distribuigdo e ndo é indicador

imediato de risco a saude.

Escherichia coli

Auséncia em 100%
das amostras

Indica a possibilidade de presenga de organismos causadores de doenga na dgua
e sua andlise s é realizada quando constatada a presenca de Coliformes Totais.

Sempre que as amostras de frequéncias mensal e semestral apresentarem resultados
fora dos limites estabelecidos na Portaria 2.914/2011 do Ministério da Satde, medidas
corretivas sao adotadas e novas amostras sao coletadas até que a qualidade da 4qua

seja restabelecida.

Informacdes adicionais sobre a qualidade da dgua podem ser obtidas pelo telefone

(63) 3218-4016, em Palmas - TO, junto a Diretoria de Producao da ATS.
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Relatorio da Agua Distribuida pela Agéncia Tocantinense de Saneamento — ATS
Marianopolis do Tocantins/TO

Este relatdrio traz informaces sobre a qualidade da aqua distribuida durante o
periodo de dezembro/2015 a novembro/2016 em cumprimento ao Decreto Presidencial
n° 5.440/2005. Esse Decreto institui mecanismos e instrumentos para divulgacdo de
informacao ao consumidor sobre a qualidade da dgua para consumo humano.

Em complementacao ao referido Decreto, a Lei Federal 8.078/1990 — (ddigo de
Defesa do Consumidor estabelece:

“A informagdo adequada e clara sobre os diferentes produtos e servicos, com especificagéo correta
de quantidade, caracteristicas, composicdo, qualidade e preco, bem como sobre os riscos que
apresentem.” (Artigo 62, Inciso Ill).

“A oferta e apresentacdo de produtos ou servicos devem assequrar informacoes corretas, claras,
precisas, ostensivas e em lingua portuguesa sobre suas caracteristicas, qualidades, quantidade,
composicdo, pre¢o, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os
riscos que apresentam a satide e sequran¢a dos consumidores.” (Artigo 31).

A Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saude determina, em seu Art. 13, as

responsabilidades das operadoras do sistema de abastecimento, dentre as quais:

- Exercer o controle da qualidade da équa.

- Garantir a operacao e a manutencao das instalacdes destinadas ao abastecimento de dqua
potavel em conformidade com as normas técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e das demais normas pertinentes.

- Encaminhar a autoridade de satde publica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios
relatdrios das andlises dos parametros mensais, trimestrais e semestrais com informagdes
sobre o controle da qualidade da dqua, conforme o modelo estabelecido pela
referida autoridade.

- Contribuir com os drgdos ambientais e gestores de recursos hidricos por meio
de acdes cabiveis para protecao do(s) manancial(ais) de abastecimento(s) e daf(s)
bacia(s) hidrografica(s).

- Proporcionar mecanismos para recebimento de reclamagdes e manter registros atualizados
sobre a qualidade da dqua distribuida, sistematizando-os de forma compreensivel aos
consumidores e disponibilizando-os para pronto acesso e consulta publica, em atendimento as
legislagoes especificas de defesa do consumidor.

Informacoes sobre a Agéncia Tocantinense de Saneamento — ATS

A Agéncia Tocantinense de Saneamento - ATS, pessoa juridica de direito pdblico,
constituida sob a forma de autarquia, inscrita sob o CNPJ n° 11.996.434/0001-00, esté sediada
na Quadra 302 Norte, Av. NS 02, QI 11, Lote 1 e 2, Plano Diretor Norte, Palmas - TO,
(CEP 77.006-340. Seu telefone é (63) 3218-4045.

(Constituem-se atribuicbes da empresa: planejar, construir e operar sistemas de
abastecimento de dgua e de coleta e tratamento de esgoto, bem como projetos e
gerenciamento de residuos sélidos, micro e macrodrenagens. Seu representante legal é
0 Sr. Eder Martins Fernandes.

A ATS realiza constantes investimentos para atender a demanda de seus clientes.
Nosso sistema em Mariandpolis do Tocantins funciona em média 22 h/dia, atendendo 98% da
populacdo com uma producao média de 670,3 m*/dia e capacidade de reservacdo de 100 m’
de dqua tratada.

Os consumidores podem entrar em contato com a AIS através da central
de atendimento ao cliente por meio do telefone 0800 6464 195, ou pelo site
www.ats.to.gov.br, ou ainda no escritério de atendimento personalizado localizado na
Avenida Codespar, Qd 21, Lt 02, Centro, Marianépolis do Tocantins - TO.

Descricao dos Sistemas de Tratamento de Agua

Em Mariandpolis do Tocantins, a captacao de dgua é feita através dois pogos tubulares
profundos (PTP). A unidade de tratamento localiza-se na Rua Sete de Setembro, s/n, Centro. A
dgua passa pelas sequintes fases: captacao, adugdo, desinfeccao, reservacao e distribuicao.

0 manancial é subterraneo, pertencente ao aquifero sedimentar formagao grupo
Tocantins, 0 aquifero sedimentar é caracterizado por apresentar sedimentos arenosos capazes
de armazenar dgua em seus poros, constituindo-se aquiferos de grande potencial de dqua
subterranea.

Aguas subterraneas sao as dquas das chuvas que vao para o subsolo preenchendo os
espacos das rochas sedimentares. Elas sao filtradas e purificadas naturalmente. Essas dquas
desempenham um papel essencial na manutencao da umidade do solo e do fluxo dos
rios, lagos e brejos.

Definicoes

Aducao: bombas e tubulacbes que conduzem a dqua até a estacao de tratamento.

Agua potavel: dgua para consumo humano cujos pardmetros microbiolégicos, fisicos,
quimicos e radioativos atendem o padrao de potabilidade e que nao oferece riscos a sadde.
Captacao: sistema para coletar dgua bruta do manancial. Essa captacao pode ser superficial,
quando captada num cdrreqo, ribeirdo, rio ou represa, ou subterranea, quando captada de
pogos profundos.

Desinfecgao: processo para destruir as bactérias e outros microrganismos.

Manancial: qualquer corpo d'dqua, superficial ou subterraneo, utilizado para consumo
humano, industrial, animal ou irrigacao.

Reservacao: acumulacdo em reservatério para armazenamento e distribuicdao
da dqua tratada.

Sistema de distribuicao: canalizacdes interligadas que distribuem a dgua por toda cidade
fazendo-a chegar até a sua casa.

UTS: Unidade de Tratamento Simplificado

Orgaos Fiscalizadores

A vigilancia da qualidade da dgua é de responsabilidade da Vigilancia Sanitdria do
municipio de Mariandpolis do Tocantins que se localiza na Rua Sete de Setembro, s/n, Centro.
Telefone (63) 3535-1122.

Em ambito estadual, a responsabilidade é da Coordenacao de Vigilancia em Satde
Ambiental e Sadde do Trabalhador / Secretaria de Satde do Estado do Tocantins, que se
localiza na Quadra 104 Norte, Avenida LO 2, Lote 30, Edificio Lauro Knop, 4° andar, Centro,
Palmas - TO, CEP 77.006-022. Telefone (63) 3218-1748 e fax (63) 3218-2734.

Qualidade da Agua Distribuida

A qualidade da dgua € controlada durante todo o processo de tratamento, na saida do
tratamento, nos reservatdrios e no sistema de distribuicao, atendendo a Portaria 2.914/2011
do Ministério da Saude. As analises sao realizadas em laboratdrios terceirizados
com comprovada competéncia.



