
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

· CONSIDERAR BITOLA DE 2.5mm² PARA OS CONDUTORES SEM
INDICAÇÃO.

· ELETRODUTOS SEM INDICAÇÃO, CONSIDERAR DIÂMETRO DE 3/4".
· As emendas de condutores deverão ser realizadas sem alteração da

seção nominal do condutor, otimizando a área de contato entre eles.
Deverão ser isoladas com fitas de alta fusão e fita isolante. As
emendas devem suportar esforços mecânicos e elétromagnéticos
durante a instalação, possíveis manutenções e vida útil do cabo.

· Nos pontos de iluminação sem indicação, a potência dimensionada
foi para luminária fluorescente 2x40W. Mas serão utilizadas
lâmpadas de LED Tubular 120cm de 2x18W.

· Todas as Potências estão indicadas no quadro de cargas.
· Os quadros deverão ser de embutir,  deverão possuir barramento de

cobre para as 3 fases, Neutro e Proteção, ou barramento para
quadro monofásico. Os barramentos deverão respeitar a corrente
nominal do quadro.

· O esquema de aterramento da edificação será o TN-S, previsto na
NBR-5410.

· Todas as massas deverão ser ligadas aos condutores de proteção
para que o potencial de todos os componentes do prédio sejam os
mesmos, minimizando assim a possibilidade de choque elétrico.

· Todos os cabos devem ser identificados com anilhas ou fitas
específicas.

· Os quadros deverão ser identificados externamente por plaqueta
contendo o nome do quadro.
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