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PISO CIMENTADO

03

ALUMÍNIO C/ VIDRO  - Correr - 02 folhas;

01

Obs - 5 :   ACESSÓRIOS SANITÁRIOS SERÃO CROMADOS;

CERÂMICA 60X60cm  PEI 4;

FORRO DE PVC

ESPECIFICAÇÕES

PISO

PAREDE

TETO

Obs - 1 :   PORTAIS E ALISARES INTERNOS EM MADEIRA;

Obs - 6 :   RALOS EM INOX COM TAMPA ESCAMOTEÁVEL; 

Obs - 2 :   RODAPÉS ACOMPANHAM A ESPECIFICAÇÃO DO PISO

Obs - 4 :   LOUÇAS DOS SANITÁRIOS SERÃO DE COR BRANCA;

Obs - 3 :   BANCADAS SERÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA; (Com rodabancada h=10cm)

PINTURA ACRÍLICA SOBRE EMASSAMENTO E ALVENARIA COM REBOCO; 

GRANITINA (RODAPE COM ACABAMENTO EMBUTIDO NO REBOCO);

(EMBUTIDOS NO REBOCO);

FP 

PA

RC

PC

GR

JANELAS

ELEMENTO

PORTAS

ELEMENTO

P3

J2

J1

P1

P2

ALUMÍNIO C/ VIDRO - Correr - 04 folhas;

160x210

ALUMÍNIO C/ VIDRO  - Abrir - 02 folhas;

150x100/110

200x100/110

DIMENSÕES

160x210

ESPECIFICAÇÃO

LEGENDA

DIMENSÕES ESPECIFICAÇÃO

03

QUANT.

01

QUANT.

02

02

120x210
MADEIRA COMPENSADA LISA - Abrir - 01 folha;

REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm PEI 3 (Altura inteira das paredes);

RB

ALUMÍNIO C/ VIDRO - Correr - 02 folhas;

REVESTIMENTO BARITADO  (Espessura de acordo com tipo de equipamento);

PCI

P5

P4

80x210

02

70x210
MADEIRA SEMI-OCA - Abrir - 01 folha.

MADEIRA SEMI-OCA - Abrir - 01 folha; 

80x210
MADEIRA - PLACA DE CHUMBO - Abrir - 01 folha; 

P4A

01

J3

80x80/170

03ALUMÍNIO C/ VIDRO - Maxim-ar - 01 folha;

LAJE
LJ 

QUADRO DE ÁREAS

PRONTO SOCORRO RAIO X
NECROTÉRIO

AMBIENTES

ÁREA M²

AMBIENTES

ÁREA M²

AMBIENTES

ÁREA M²

ENTRADA 4,10 M²

CIRCULAÇÃO
8,19 M²

SALA VERMELHA 21,50 M²

DML 2,59 M²

REPOUSO ENF.
6,75 M²

ESPERA 4,22 M²

VESTIÁRIO 2,47 M²

SALA RAIO X 8,45 M²

COMANDO 3,83 M²

CÂMARA CLARA 3,73 M²

CÂMARA ESCURA 3,47 M²

HALL 12,00 M²

BANHEIRO 2,22 M²

NECROTÉRIO 18,10 M²

CALÇADA 64,91 M²
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B1

Cuba de inox AISI 304 #18.
50x40x30cm

A

Bancada em granito
cinza andorinha

Rodabanca em granito
cinza andorinha

A

Rodabanca
Bancada

B1 - SALA VERMELHA - PRONTO SOCORRO
1 BANCADA EM GRANITO (2,00x0,60) CINZA ANDORINHA,
COM SAIA E RODABANCA AMBAS COM 10cm de altura e
SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO de PERFIL METÁLICO
20x30mm. 3 CUBAS DE INOX AISI 304 #20, 50x40/30cm. 1
TONEIRA com ACIONAMENTO por cotovelo.

VISTA FRONTAL CORTE AA

B2

Cuba de inox AISI 304 #18.
40x30x20cm

Bancada em granito
cinza andorinha

Rodabanca em granito
cinza andorinha

B2 - CÂMARA ESCURA - RAIO X
1 BANCADA EM GRANITO (1,50x0,60) CINZA ANDORINHA,
COM SAIA E RODABANCA COM 10cm DE ALTURA E
SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO EM PERFIL METÁLICO
20x30mm. 1 CUBA  DE INOX AISI 304 #20, 50x40/30cm.
1 TONEIRA.

CORTE AAVISTA FRONTAL

VISTA SUPERIORVISTA SUPERIOR

A

A

B3

Bancada em granito
cinza andorinha

Rodabanca em granito
cinza andorinha

Cuba de inox AISI 304 #18.
40x30x20cm

A

A

Bancada em granito
cinza andorinha

CORTE AAVISTA FRONTALB3 - NECROTÉRIO
1 BANCADA (2,15x0,60), 2 BANCADAS (2,00X0,85) CINZA
ANDORINHA, COM SAIA E RODABANCA COM 10cm DE
ALTURA E SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO EM PERFIL
METÁLICO 20x30mm. 1 CUBA  DE INOX AISI 304 #20,
50x40/30cm. 1 TONEIRA.

VISTA SUPERIOR

Rufo Rufo

Pingadeira

Calha metálica

Pingadeira

Estrutura Metálica

Rufo

Pingadeira

Telha de fibrocimento
inc. 10%

Telha de fibrocimento
inc. 10%

Banheiro

Hall Necrotério

Necrotério

Forro de pvcForro  de pvc

Estrutura Metálica

Pingadeira

Forro de pvcForro de pvc

Rufo Rufo

Pingadeira

Calha metálica

Pingadeira

Estrutura Metálica

Rufo
Pingadeira

Telha de fibrocimento
inc. 10%

Telha de fibrocimento
inc. 10%

Espera Raio-X Comando

C.Escura Raio-X

Pingadeira

Forro de pvc

Estrutura Metálica

Laje Laje

Forro de pvc Laje

Calha metálica

PingadeiraPlatibanda

Estrutura Metálica

Rufo

Pingadeira

RufoRufo

Pingadeira

Telha de fibrocimento
inc. 10%

Telha de fibrocimento
inc. 10%

Sala Vermelha Entrada

DMLSala Vermelha

Forro pvc

Forro de pvc

Pingadeira

Forro de pvc

Estrutura Metálica

Forro de pvc

Cobertura Existente

REPOUSO ENF. CIRC.Área externa

Área externaWC Fem.

VISTA INTERNA

CORRERFIXO CORRER FIXO

J1

VISTA INTERNA

J2

P3

VISTA INTERNA

Abrir

interior

exterior

interior

exterior
P1

VISTA INTERNA

Abrir

interior

exterior
P4

1,60 x 2,10 - 01 UNIDADE
PORTA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO - DUAS FOLHAS - DE ABRIR
SEÇÃO HORIZONTAL.

VISTA EXTERNA

CORRER

interior

exterior
P2

CORRER

1,20 x 2,10 - 03 UNIDADES
MADEIRA COMPENSADA LISA - DE ABRIR.
SEÇÃO HORIZONTAL.

1,60 x 2,10 - 02 UNIDADES
PORTA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO - DUAS FOLHAS - DE CORRER
SEÇÃO HORIZONTAL.

0,80 x 2,10 - 03 UNIDADES
MADEIRA - DE ABRIR - na cor branca.
SEÇÃO HORIZONTAL.

exterior

2,00 x 1,00/110 - 02 UNIDADES
JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO - QUATRO FOLHAS, DUAS
FIXAS E DUAS DE CORRER

0,80 x 0,80/170 - 03 UNIDADES
JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO - MAX. AR.

interior interior

exterior

interior

exterior

VISTA INTERNA

Abrir

exterior
P5

0,70 x 2,10 - 02 UNIDADES
MADEIRA SEMI-OCA - DE ABRIR.
SEÇÃO HORIZONTAL.

VISTA INTERNA

Abrir

interior

P4A

0,80 x 2,10 - 01 UNIDADE
MADEIRA - DE ABRIR - na cor branca,
revestida com placa de chumbo.
SEÇÃO HORIZONTAL.

VISTA EXTERNA

AbrirAbrir

VISTA INTERNA

CORRER FIXO

J1

1,50 x 1,00/110 - 01 UNIDADE
JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO - DUAS FOLHAS - DE CORRER.

interior

exterior
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