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BERÇARIO

ARQUIVO

AUDITÓRIO

BANHEIRO

REFORÇO

ESCOLAR

BRINQUEDOTECA

HALL

POSTO DE

ENFERMAGEM

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

ENFERMARIA

ENFERMARIA

ENFERMARIA

ENFERMARIA

ENFERMARIA

BANHEIRO

BANHEIRO

BANHEIROBANHEIRO

ADMINISTRAÇÃO HOSPITAL

A= 33.41m²

RECEPÇÃO

COPIADORA

LABIN

BANHEIRO

BANHEIRO

BANHEIRO

BANHEIRO

BANHO R.N.

ADM. ARQUIVO

DML

CIRCULAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL

W.C.

B

C

B

A

A

C

200x90/205

45x85/180 45x85/180

300x180/120
150x90/206

GN PP PG

CIRCULAÇÃO
A =42,10 m²

QUARTO
P.P.P. 2
A =17,53 m²

(HQ; HF; FO;

EE; IS)

QUARTO
P.P.P. 3
A =20,35 m²

(HQ; HF; FO;

EE; IS)

SANITÁRIO
A =4,92 m²

SANITÁRIO
A =5,18 m²

SANITÁRIO
A =4,81 m²

D.M.L.
A =2,44 m²

ÁREA DE
DEAMBULAÇÃO

A =22,00 m²

POSTO DE
ENFERMAGEM

A =5,27 m²
SALA DE
SERVIÇOS
A =4,27 m²
(HF; EE)

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS

A =8,37 m²

SALA
ADMINISTRATIVA

A =9,30 m²

SALA DE
UTILIDADES
A =4,57 m²

PG

SALA PARA
ASSISTÊNCIA DE

R.N.
A =5,79 m²

(FAM; FO; FVC;

EE; ED)

SALA PARA
A.M.I.U.
A =7,19 m²
(HF; EE)

COPA
A =8,24 m²

ÁREA DE PRESCIÇÃO MÉDICA

P1

P1 P1 P1

P1

P2

P2

P2 P2

P2

P2

P2
P2

J1

J2J2J2

B

C

B

A

A

P2

P2

P2

ROUPARIA
A =4,66 m²

C

(HF)

J3 J3 J3

P3

Cuba acoplada

de inox

Torneira de bancada

com sensor

Bancada em granito

em preto absoluto ou

similar h=0,90m

Bancada e cubas

em inox  - h=0,90m

Bancada em granito

em preto absoluto ou

similar h=0,90m

Cuba acoplada

de inox

Torneira elétrica -

água quente e fria

Bancada em granito

em preto absoluto ou

similar h=0,90m

Cuba acoplada

de inox

Bancada em granito

em preto absoluto ou

similar h=0,90m

Cuba acoplada

de inox

Bancada em granito

em preto absoluto ou

similar h=0,90m

Torneira de bancada

com sensor

Cuba acoplada

de inox

Bancada em granito

em preto absoluto ou

similar h=0,90m

Torneira de bancada

com sensor

Cuba acoplada

de inox

Bancada e cubas

em inox  - h=0,90m

Torneira de bancada

com sensor

Torneira elétrica -

água quente e fria

Torneira elétrica -

água quente e fria

Bancada em granito

em preto absoluto ou

similar h=0,90m

Cuba acoplada

de inox

Torneira

de bancada

Torneira de bancada

com sensor

Cantoneira em "L"

para parede de

sobrepor em

alumínio 3/4  x 1/8

Cantoneira em "L"

para parede de

sobrepor em

alumínio 3/4 x 1/8

Cantoneira em "L"

para parede de

sobrepor em

alumínio 3/4 x 1/8

GN PP PG BMF

Cantoneira em "L"

para parede de

sobrepor em

alumínio 3/4 x 1/8

Bate-maca

Bate-maca

P
r
o
j
e
ç
ã
o
 
d
e
 
l
a
j
e

Projeção de laje

PG

PG

P4

B

C

B

A

A

C

Bebedouro

BARRAS DE APOIO

B

CC

B

A

QUARTO
P.P.P. 2
A =17,53 m²

QUARTO
P.P.P. 3
A =20,35 m²

SANITÁRIO
A =4,92 m²

SANITÁRIO
A =5,18 m²

SANITÁRIO
A =4,81 m²

D.M.L.
A =2,44 m²

ÁREA DE
DEAMBULAÇÃO

A =22,00 m²

POSTO DE
ENFERMAGEM

A =5,27 m²
SALA DE
SERVIÇOS
A =4,27 m²

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS

A =8,37 m²

SALA
ADMINISTRATIVA

A =9,30 m²

SALA DE
UTILIDADES
A =4,57 m²

SALA PARA
ASSISTÊNCIA DE

R.N.
A =5,79 m²

SALA PARA
A.M.I.U.
A =7,19 m²

CIRCULAÇÃO
A =42,10 m²

COPA
A =8,24 m²

ROUPARIA
A =4,66 m²

A

Telha Fibrocimento

Pingadeira

Calha à

inserir

Telhado existente

ÁREA DEAMBULAÇÃO
+0.35

BANHEIRO
+0.49

QUARTO PPP
+0.50

DEAMBULAÇÃO INTERNA
+0.50

CIRCULAÇÃO
+0.50

Rufo

Telhado existente

Forro de Gesso Forro de Gesso

Forro de Gesso
Forro de Gesso

Divisória

de granito

CIRCULAÇÃO EXISTENTE
+0.50

QUARTO PPP
+0.50ÁREA EXTERNA

+0.35

COPA
+0.49

BANHEIRO
+0.49

QUARTO PPP
+0.50

QUARTO PPP
+0.50

BANHEIRO
+0.49

BANHEIRO
+0.49

Telhado existente

Forro de Gesso
Forro de Gesso Forro de Gesso Forro de Gesso Forro de GessoForro de Gesso Forro de Gesso

Telha Fibrocimento Telha Fibrocimento Telha Fibrocimento

Telhado existente

Bancada de

granito

Parede de

alvenaria

CIRCULAÇÃO EXISTENTE
+0.50

DEAMBULAÇÃO INTERNA
+0.50

SALA ADMINISTRATIVA
+0.50

S. UTILIDADES
+0.50

S. ATEND. ao RN
+0.50

SALA PARA A.M.I.U.
+0.50

CIRCULAÇÃO
+0.50

POSTO DE ENF.
+0.50

Forro de Gesso Forro de Gesso Forro de Gesso Forro de Gesso Forro de Gesso

SALA DE SERVIÇOS
+0.50

CIRCULAÇÃO

A= 32.74m²

Mureta com altura de

30 cm do piso

Parede - h=1,59m

Parede - h=2,30m

Parede - h=2,20m Parede - h=2,20m Parede - h=2,20m Parede - h=2,20m

Parede - h=2,20m

Parede - h=1,30m
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TELHA CALHETÃO

TELHA CALHETÃO





















 



A

B B

CC

A

PISOS

R E V E S T I M E N T O S

PAREDES

TETO

PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, SEMI-BRILHO

PINTURA ACRÍLICA, COM ACABAMENTO ACETINADO, SOBRE ALVENARIA CHAPISCADA, REBOCADA, OU GESSO ACARTONADO

OBSERVAR TIPO DE PLACA NAS ESPECIFICAÇÕES) EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADAS COM TINTA NA COR PALHA.

BATE MACAS

BMF

PROTETOR DE PAREDE PVC LARG. 24cm

AZULEJO  0,30 x 0,70m, 1ª LINHA, P.E.I.4,  NA COR BRANCA, ACABAMENTO BRILHANTE COM RESITÊNCIA À ÁCIDOS, ASSENTADO

COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO BRANCO DE 2mm.

OBS:

   -TODOS OS RODAPÉS SERÃO EMBUTIDOS E TERÃO 10cm DE ALTURA EM GRANITINA POLIDA, EXCETO EM ÁREAS COM

REVESTIMENTO CERÂMICO

PISO EM GRANITINA POLIDA

E S Q U A D R I A S

ESPECIFICAÇÃO

P1

PEITORIL = 1,10m

0,70 x 0,50m

PORTAS

DIMENSÕES

DIMENSÕES

ESPECIFICAÇÃO

1,20 x 2,10m

01 FOLHA

0,90 x 2,10m

01 FOLHA

P2

J1

J2

2,00 x 1,00m

DE CORRER, 4 FOLHAS - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA

NA COR BRANCA. VIDRO TEMPERADO LISO 8mm.

PEITORIL = 1,60m

ABERTURA SIMPLES, COM ACABAMENTO  DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO E BORDA

TOTAL EM PVC  - PROTEÇÃO DE AÇO INOX -  BATE MACA E CADEIRA DE RODAS h=0,90m

JANELAS

ABERTURA SIMPLES, COM ACABAMENTO  DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO E BORDA

TOTAL EM PVC  - PROTEÇÃO DE AÇO INOX -  BATE MACA E CADEIRA DE RODAS h=0,90m

QUANT.

QUANT.

03  UNIDADES

01 UNIDADE

MAXIM-AR, 1 FOLHA - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA  NA

COR BRANCA. VIDRO TEMPERADO LISO 8mm.

05 UNIDADES

11 UNIDADES

P3 1,00 x 2,10m

01 FOLHA

01 UNIDADE

DE CORRER, COM ACABAMENTO  DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO E BORDATOTAL EM PVC  -

PROTEÇÃO DE AÇO INOX

1,40 x 0,50mJ3

PEITORIL = 2,30m

03  UNIDADES

MAXIM-AR, 4 FOLHAS - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA  NA

COR BRANCA. VIDRO TEMPERADO LISO 8mm.

PINTURA ACRÍLICA SOBRE GESSO, SEMI-BRILHO

P4 1,50 x 2,10m

01 FOLHA

01 UNIDADE

DE ABRIR, VAI-E-VEM, COM ACABAMENTO  DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO E BORDATOTAL EM PVC  -

PROTEÇÃO DE AÇO INOX

Bate-maca

de madeira

Fixação com

parafusos

Piso

Parede

APROVAÇÃO:

Governo do Estado do Tocantins

Secretaria de Estado da Saúde

Diretoria de Arquitetura e Engenharia 

 dos Estabelecimentos de Saúde

A0

ÁREA EXISTENTE: ÁREA A AMPLIAR: ÁREA A REFORMAR: ÁREA TOTAL:

DATA:NOME DO ARQUIVO:

OBRA:

ENDEREÇO:

AUTOR(A) DO PROJETO: DIRETOR(A):

SECRETÁRIO(A):

APROVAÇÃO:

DESENHISTA:

TERRENO:

PROJETO: CONTEÚDO:

14.406,00 m²

Escala--------------------1/750

LOCAL DA OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA AMBIÊNCIA OBSTÉTRICA DO HO
SPITAL REGIONAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS

ARQUITETÔNICO

Local da obra, Planta de Cobertura, Plantas baixas de demolição e
 construção, Cotas,

5.555,98m² ÚNICA

CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA

DEMOLIÇÕES

5.658,58m²

CREA-GO 12309/D-GO

DIRETORA DE ARQ. E ENG. DOS ESTAB. DE SAÚDE

ROSEMEIRE DUARTE TEODORO

Março/2019

ARQ-HRP-AMBIÊNCIA-PSO-PE-09

112,40m²

RUA 3, QDA 02, LTS 01 AO 19, SETOR AEROPORTO - PARAÍSO DO TOCANTINS - TO

Escala--------------------1/100

PLANTA DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO

Escala--------------------1/100

PLANTA BAIXA - DETALHAMENTO

Escala--------------------1/100

PLANTA BAIXA - COTAS

Escala--------------------1/100

PLANTA BAIXA - LAYOUT

Escala--------------------1/100

CORTE AA

Escala--------------------1/100

CORTE BB
Escala--------------------1/100

CORTE CC

Detalhamento, Layout e Cortes

102,60m²

Escala--------------------Sem Escala

ALVENARIAS EXISTENTES

Escala--------------------1/100

PLANTA DE COBERTURA

DETALHAMENTO DE BATE-MACA
Escala--------------------1/20

CAU: TO A103436-7-0

MAT.: 11593547/1

ANALISTA DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS E ARQUITETÔNICAS

MAX SILVA GUIMARÃES


