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LAYOUT

RECEPÇÃO DE MATERIAL SUJO E
PRÉ-LAVAGEM

SALA
ADMINISTRATIVA

PRÉ-ESTERILIZAÇÃO

SECAGEM

ESTERILIZAÇÃO ÁREA DE PREPARO

DISTRIBUIÇÃO

ARMAZENAMENTO

ADMINISTRATIVO

RECEPÇÃO DE
PRODUTOS
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substituir porta

inverter o fechamento

inverter o
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RECEPÇÃO DE MATERIAL SUJO E
PRÉ-LAVAGEM

ÁREA: 23,90 m²

SALA ADMINISTRATIVA
ÁREA: 4,05 m²

PRÉ-ESTERILIZAÇÃO
ÁREA: 8,51 m²

SECAGEM
ÁREA: 7,70 m²

ESTERILIZAÇÃO
ÁREA: 8,10 m²

ÁREA DE PREPARO
ÁREA: 16,54 m²

DISTRIBUIÇÃO
ÁREA: 6,42 m²

ARMAZENAMENTO
ÁREA: 11,18 m²

CIRCULAÇÃO
ÁREA LIMPA
ÁREA: 5,20 m²

CIRCULAÇÃO
ÁREA SUJA
ÁREA: 5,00 m²
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ADMINISTRATIVO
ÁREA: 19,28 m²

ÁREA: 22,35 m²

CIRCULAÇÃO
ACESSO

ÁREA: 3,51 m²

CIRCULAÇÃO
ÁREA: 10,54 m²

RECEPÇÃO DE MATERIAL SUJO E
PRÉ-LAVAGEM
ÁREA: 23,90 m²

D

SALA ADMINISTRATIVA
ÁREA: 4,05 m²

PRÉ-ESTERILIZAÇÃO
ÁREA: 8,51 m²

SECAGEM
ÁREA: 7,70 m²

ESTERILIZAÇÃO
ÁREA: 8,10 m² ÁREA DE PREPARO

ÁREA: 16,54 m²

DISTRIBUIÇÃO
ÁREA: 6,42 m²

ARMAZENAMENTO
ÁREA: 11,18 m²

CIRCULAÇÃO
ÁREA LIMPA
ÁREA: 5,20 m²

CIRCULAÇÃO
ÁREA SUJA

ÁREA: 5,00 m²

ÁREA: 8,91 m²

+0.80

ARMAZENAMENTO DE
RECICLÁVEIS

.37.30

W.C.
ÁREA: 2,03 m²
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- 0,59

A
A

BB

C
C

PISOS

QUADRO DE REVESTIMENTOS

PAREDES

TETO

PINTURA ACRÍLICA , SEMI-BRILHO

PINTURA ACRÍLICA, COM ACABAMENTO ACETINADO, SOBRE ALVENARIA CHAPISCADA, REBOCADA, OU GESSO ACARTONADO

EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADAS COM TINTA NA COR BRANCO NEVE.

OBS:

   -TODOS OS RODAPÉS SERÃO EMBUTIDOS E TERÃO 15cm DE ALTURA EM GRANITINA POLIDA, EXCETO EM ÁREAS COM REVESTIMENTO

CERÂMICO

CERÂMICA 40X40 cm ESMALTADA NA COR BRANCA

QUADRO DE ESQUADRIAS

P1

PORTAS

DIMENSÕES ESPECIFICAÇÃO

0,90 x 2,10m
01 FOLHA ABERTURA SIMPLES, SEMI OCA COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO AMADEIRADO.

QUANT.

09 UNIDADES

PISO GRANITINA DE ACORDO COM EXISTENTE

JE1

JANELAS

DIMENSÕES ESPECIFICAÇÃO

2,70x 2,15m
PEITORIL = 0,90m

JANELA EXISTENTE - BASCULANTE, 4 FOLHAS - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA  NA COR BRANCA.
VIDRO LAMINADO LISO 6mm.

QUANT.

P1
P1

P1
P1

P1

P1 P1

+0.80

P1

P1

JE1 JE1 JE1

JE1JE1JE1

JE1 JE1

JE2 DE ACORDO COM A
EDIFICAÇÃO

JANELA EXISTENTE - FIXA, 01 FOLHA-ESQUADRIA EM ALÚMINIO, COM  PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.

PE

PE

J1 0,60X0,60/1,80 JANELA MAXIM-AR - 01 FOLHA-ESQUADRIA EM ALÚMINIO, COM  PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.

JE
2

P2

J1

P2 0,60 x 2,10m
01 FOLHA

01 UNIDADES

08 UNIDADES

02 UNIDADES

01 UNIDADE

CERÂMICA 40X40 cm ESMALTADA NA COR BRANCA

RECEPÇÃO DE
PRODUTOS

JE
2

J2 5,50X2,10/0,90 JANELA CORRER, 04 FOLHAS-ESQUADRIA EM ALÚMINIO, COM  PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. 01 UNIDADE

J3 6,50X2,10/0,90 01 UNIDADE

J2

JANELA CORRER, 04 FOLHAS-ESQUADRIA EM ALÚMINIO, COM  PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.

J3

J4

J4 1,65X2,10/0,90 01 UNIDADEJANELA CORRER, 02 FOLHAS-ESQUADRIA EM ALÚMINIO, COM  PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.

J5 1,00X1,2/0,90 01 UNIDADEJANELA CORRER, 02 FOLHAS-ESQUADRIA EM ALÚMINIO, COM  PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.

J5

ABERTURA SIMPLES, SEMI OCA COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO AMADEIRADO.
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HIDRÁULICA

PROFUNDIDADE

6,8m

12
.00

95.00
R11.95

77
.60

74
.82

57.59 57.41

8.2011.90

12
.84

14.60

R11.95 6.00

R9.00

53
.00

53
.00

41.00
5.00

41.00
5.00

118.00

6.00

68
.30

12
.00

E 
EM

EG
ÊN

CI
A

(270x200)/95(270x200)/95(270x90)/210(270x90)/210(270x90)/210(270x200)/95(270x200)/95(270x200)/95(270x200)/95(270x200)/95(270x200)/95(270x90)/210(270x90)/210180x250(270x90)/210(270x200)/95(270x200)/95(270x200)/95(270x200)/95(270x200)/95(270x200)/95(270x90)/210(270x90)/210(270x90)/210(270x200)/95(270x200)/95

90
x2

10

COZINHA/COPA
Á=23,37 m²

+ 0,69
HOSPITALARES

Á=37,35 m²
+ 0,70
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10

80
x2

10
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x2

10

60x210

SALA DE REUNIÕES
Á=63,02 m²

+ 0,70

SAGUÃO
Á=125,35 m²

+ 0,70

DIRETORIA GERAL
Á=32,90 m²

+ 0,70

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
Á=25,21 m²

+ 0,70

INFORMÁTICA
Á=12,98 m²

+ 0,70

MANUTENÇÃO
Á=11,47 m²

+ 0,70
ALMOXARIFADO 02

Á=37,35 m²
+ 0,70

ALMOXARIFADO 01
Á=23,50 m²

+ 0,70

REPOUSO
Á=11,54 m²

+ 0,69

SALA 01
Á=12,45 m²

+ 0,70

SALA 02
Á=12,45 m²

+ 0,70
SALA A

Á=11,93 m²
+ 0,70

SALA DE KITS
Á=11,20 m²

+ 0,70
ASSESSORIA TÉCNICA

Á=12,57 m²
+ 0,70 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Á=20,31 m²
+ 0,70

S.F.
Á=3,25 m²

+ 0,69

S.M.
Á=3,25 m²

+ 0,69

SALA DE COLETA
Á=12,36 m²

+ 0,70

AMOSTRA
Á=7,90 m²

+ 0,70

SANIT.
Á=3,24 m²

+ 0,69

RECURSOS HUMANOS - RH
Á=25,26 m²

+ 0,70

AUDITORIA
Á=12,31 m²

+ 0,70

GERÊNCIA DE P.O.P. 
Á=18,69 m²

+ 0,70 TÉCNICOS
Á=12,45 m²

+ 0,70

ATENDIMENTO
Á=12,45 m²

+ 0,70

DEP.SERVIÇO
Á=12,45 m²

+ 0,70ADM. RH.
Á=7,90 m²

+ 0,70

SANIT.
Á=3,24 m² + 0,69

TRABALHADOR
Á=11,20 m²

+ 0,70
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(80x80)/105

PORTARIA/FUNCIONÁRIOS
Á=20,01 m²

+ 0,70
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AMOSTRA BIOLÓGICA
Á=44,88 m²

+ 0,94

SERVIÇO
Á=4,05 m²

+ 0,94

SOROTECA
Á=24,80 m²

+ 0,94

SERVIÇO
Á=4,05 m²

+ 0,94

VIGIÁGUA
Á=44,88 m²

+ 0,94

ALMOXARIFADO ISOPOR
Á=24,80 m²

+ 0,94

SALA 01
Á=15,39 m²

+ 0,69

APOIO
Á=7,69 m²

+ 0,70

SALA 03
Á=15,39 m²

+ 0,69

MANUTENÇÃO
Á=7,69 m²

+ 0,70

Á=12,29 m²
+ 0,95

MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS
Á=87,16 m²

+ 0,95

AMBIENTAL
Á=32,40 m²

+ 0,95
SALA ADMINISTRATIVA

Á=57,21 m²
+ 0,95

COPA 02
Á=12,05 m²

+ 0,95

ALMOXARIFADO
Á=163,95 m²

+ 0,95

GESTÃO ADMINISTRATIVA
Á=31,39 m²

+ 0,95
DOENÇAS IMUNOPREVENTIVAS

Á=41,95 m²
+ 0,95

AA
Á=12,30 m²

+ 0,95

DE ÁGUA E ALIMENTOS
Á=180,78 m²

+ 0,95

ANALISADAS
Á=21,75 m²

+ 0,95VEST. FEM.
Á=12,05 m²

+ 0,94

REDE DE FRIO - I
Á=85,11 m²

+ 0,95

REDE DE FRIO
Á=31,68 m²

+ 0,95

GERÊNCIA DE IMUNIZAÇÃO
Á=41,97 m²

+ 0,95

CIRCULAÇÃO
Á=104,75 m²

+ 0,95
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ARQUIVO CQL - I
Á=7,69 m²

+ 0,95

ADM CQL - II
Á=7,69 m²

+ 0,95

SAN.M.
Á=15,39 m²

+ 0,94

SAN.F.
Á=15,39 m²

+ 0,94

LABORATORIAL - CQL
Á=56,01 m²

+ 0,70

BIOLOGIA MÉDICA - BM
Á=77,05 m²

+ 0,70

TUB. - I
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QUADRO DE REVESTIMENTOS

PAREDES

TETO

PINTURA ACRÍLICA , SEMI-BRILHO

PINTURA ACRÍLICA, COM ACABAMENTO ACETINADO, SOBRE ALVENARIA CHAPISCADA, REBOCADA, OU GESSO ACARTONADO

EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADAS COM TINTA NA COR BRANCO NEVE.

OBS:

   -TODOS OS RODAPÉS SERÃO EMBUTIDOS E TERÃO 15cm DE ALTURA EM GRANITINA POLIDA, EXCETO EM ÁREAS COM REVESTIMENTO

CERÂMICO

CERÂMICA 40X40 cm ESMALTADA NA COR BRANCA

QUADRO DE ESQUADRIAS

P1

PORTAS

DIMENSÕES ESPECIFICAÇÃO

0,90 x 2,10m
01 FOLHA ABERTURA SIMPLES, SEMI OCA COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO AMADEIRADO.

QUANT.

09 UNIDADES

PISO GRANITINA DE ACORDO COM EXISTENTE

JE1

JANELAS

DIMENSÕES ESPECIFICAÇÃO

2,70x 2,15m
PEITORIL = 0,90m

JANELA EXISTENTE - BASCULANTE, 4 FOLHAS - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA  NA COR BRANCA.
VIDRO LAMINADO LISO 6mm.

QUANT.

JE2 DE ACORDO COM A
EDIFICAÇÃO

JANELA EXISTENTE - FIXA, 01 FOLHA-ESQUADRIA EM ALÚMINIO, COM  PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.

J1 0,60X0,60/1,80 JANELA MAXIM-AR - 01 FOLHA-ESQUADRIA EM ALÚMINIO, COM  PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.

P2 0,60 x 2,10m
01 FOLHA

01 UNIDADES

08 UNIDADES

02 UNIDADES

01 UNIDADE

CERÂMICA 40X40 cm ESMALTADA NA COR BRANCA

J2 5,50X2,10/0,90 JANELA CORRER, 04 FOLHAS-ESQUADRIA EM ALÚMINIO, COM  PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. 01 UNIDADE

J3 6,50X2,10/0,90 01 UNIDADEJANELA CORRER, 04 FOLHAS-ESQUADRIA EM ALÚMINIO, COM  PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.

J4 1,65X2,10/0,90 01 UNIDADEJANELA CORRER, 02 FOLHAS-ESQUADRIA EM ALÚMINIO, COM  PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.

J5 1,00X1,2/0,90 01 UNIDADEJANELA CORRER, 02 FOLHAS-ESQUADRIA EM ALÚMINIO, COM  PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.

ABERTURA SIMPLES, SEMI OCA COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO AMADEIRADO.
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Considerando a necessidade de atender devidamente aos fluxos das solicitações de projetos de
construção, ampliação, adequação e reforma nos edifícios sob responsabilidade da Secretaria de Estado
da Saúde;

Considerando que o objeto deste Projeto Arquitetônico atende ao solicitado pelo setor Requisitante;

A Diretoria de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde resolve que, para andamento
adequado dos processos:

·Este projeto será apresentado para o responsável do setor requisitante;
·Após a aprovação do responsável, somente será autorizada qualquer alteração por meio de solicitação
oficial assinada pelo Secretário de Saúde do Estado ou por necessidades técnicas desta Diretora que,
por conseguinte, deverá ser aprovada pelo responsável do setor requisitante;
·NÃO se responsabiliza por alterações exigidas pelo requisitante para o executor durante a obra, em
desacordo com os projetos aprovados;
·NÃO transfere ao setor requisitante os direitos de uso de imagem relativos ao projeto e maquetes
eletrônicas ou a propriedade intelectual destes ainda que parcial, que poderão ser utilizados por esta;
·Os serviços só serão iniciados após aprovação do projeto junto a Vigilância Sanitária.

                         Em acordo com o estabelecido, aprova-se o projeto apresentado:

 ___________________________                         _____________________________
Requisitante:                                                                           Responsável Técnico

(carimbo)                                                                                 (carimbo)
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Adequação da CME e Central de recebimento de produtos no Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN 

 Quadra 601 Sul, Avenida LO-15, Conjunto 02, Lote 01, Palmas/TO. 
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