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DET. MONTAGEM DA TUB. FRIGORÍFICA

SEM ESCALA

EM EXPOSTA

LINHA DE

SUCÇÃO

ISOLAMENTO

LINHA DE 

EXPANSÃO

FITA VINÍLICA

ALUMINIZADO

CABO PP

BORRACHA ELASTOMERICA

DE INTERLIGAÇÃO

220V/1F/60Hz

ESQUEMA ELÉTRICO

DISJ. MONO.

COND.

PONTO DE FORÇA

EVAP.

O B S E R V A Ç Ã O

01_ CONDENSADORES DEVEM SER APOIADOS EM SUPORTES ABORRACHADOS SOBRE

BASES FIXAS.

02_ ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA DEVE SER EM BORRACHA ELASTOMÉRICA

NA COR PRETA E REVESTIDAS E ALUMINIZADO QUANDO EXPOSTAS.

03_ TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA CAMINHA ENTRE BONECAS E INTERIOR DE ALVENARIA, 

QUANDO NÃO SOFREREM OUTRO EMCAMINHAMENTO.

04_ TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA DEVE SER PRESSURIZADA E ASSIM ESPERAR OS 

EVAPORADORES.

05_ TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA E DRENO SEMPRE DO LADO DIREITO DE QUEM OLHA 

PARA O EVAPORADORES. A 30 CM DO FORRO.

06_ AS DESCIDAS DA TUBULAÇÃO FRIGORÍFICAS NA LAJE SUPERIOR DEVEM SEMPRE

ESTAR ABAIXO DA COBERTA.

02

UE-1

02UC-1

UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 12.000 BTU/h 

UNID. COND. CAP. 12.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz

021 PONTO DE FORÇA 1,25Kw/220V/1F/60Hz C/ DISJ. MONO.

02UE-2

02UC-2

UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 22.000 BTU/h 

UNID. COND. CAP. 22.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz

022 PONTO DE FORÇA 2,13Kw/220V/1F/60Hz C/ DISJ. MONO.

QUADRO DE CLIMATIZAÇÃO

ITEM
QUANT.

DISCRIMINAÇÃO

01UE-3

01UC-3

UNID. EVAP. SPLIT HI-WALL CAP. 30.000 BTU/h 

UNID. COND. CAP. 30.000 BTU/h - 220V/1F/60Hz

013 PONTO DE FORÇA 3,16Kw/220V/1F/60Hz C/ DISJ. MONO.

LINHA LÍQUIDOSPLIT

BTU/h

TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS

LINHA SUCÇÃO

(ISOLADO) (ISOLADO)

22.000 5/8" 3/8" 

30.000 5/8" 3/8" 

12.000 1/2" 1/4"
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